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ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PEYWALNI KRYTEJ
,, ARENA ,, W ZAGANIU PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 6

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu na podstawie art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (jt Dz. U. z 2021 r., poz. 195)
oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawiec wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), na podstawie analizy:
a) parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych
mowa w § 3 ust. 1;
b) wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia;
¢) zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnia
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
d) wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez wilasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zaganiu przed wydaniem oceny.
stwierdza, ze woda na Plywalni Krytej ,, ARENA” w Zaganiu przy ul. Kochanowskiego 6
spelnia wymagania okre$lone w zatgcznikach 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz. U. 22015 1., poz. 2016).
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UZASADNIENIE

Plywania Kryta ,, ARENA ” w Zaganiu przy ul. Kochanowskiego 6 wyposazona
jest w 3 niecki basenowe ( basen sportowy, rekreacyjny, brodzik dla dzieci), 2 wanny jacuzzi
z hydromasazem, 22 natryskéw oraz w system cyrkulacji. Woda doprowadzana na ptywalni¢
pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w Zaganiu i spelnia wymagania
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 r. wsprawic jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena parametrow jakosci wody na plywalni dokonywana byta przez zarzadzajacego ptywalnia
w wyniku:
1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej udokumentowania,
2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikow pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru zwigzanego,
temperatury wody.
Badania jakosci wody na plywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego zgodnie
Z harmonogramem ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
z uwzglednieniem systemu cyrkulacji oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji
mogacej mie¢ wpltyw na pogorszenie jakosci wody na ptywalni, po przerwie eksploatacyjne;j
lub awarii. Czestotliwosé badan odpowiadata wymaganiom okreslonym w zalaczniku nr 3
cytowanego wyzej rozporzadzenia. Zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowat:

— Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogolna liczba mikroorganizmoéw w 36 °C,
Legionella sp., me¢tnosc, chloroform, £ THM, azotany, utlenialnosé.

Ponadto pomiary potencjatu redox, chloru wolnego, chloru zwiazanego dokonywal zarzadca
ptywalni z urzadzenn bg¢dacych w posiadaniu oraz przedstawiciel laboratorium kazdorazowo

z wykonywaniem badan mikrobiologicznych w miejscu i punkcic pobierania prébek.

Badania wykonywane byly w laboratorium, posiadajagcym akredytacj¢ Polskiego Centrum
Akredytacji, tj. Laboratorium Badawcze ,JARS” S.A. Lajski, 05-119 Legionowo
ul. Koscielna 2a z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zalaczniku

Nr4 do ww. rozporzadzenia.
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Zarzadzajacy ptywalnig przekazywal terminowo Pafistwowemu Powiatowemu Inspektorowi

Sanitamemu w Zaganiu wyniki badan wraz ze wskazaniem dziatan naprawczych
w przypadku, gdy woda niespelniana wymagan okreslonych w zataczniku Nr 1 1 Nr 2
do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢
woda na ptywalniach. W wyniku przeprowadzonych badan jakosci wody stwierdzono :
- podwyzszong warto$¢ stezenia parametru chloroform w jednej probce w wodzie
wprowadzanej do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji pobranej
w dniu 09.01.2020r. Podwyzszona wartos¢ parametru chloroform w wodzie wprowadzanej
do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji w krotkim okresie trwania nie stanowita
zagrozenia dla oséb kapigcych sie, wskazywala jednak potrzebe wzmozenia nadzoru
nad technologig uzdatniania wody. Jakos¢ cieplej wody uzytkowej w natryskach w badanym
zakresie bakterii Legionella sp. odpowiadala wymaganiom ww. rozporzadzenia.
W dniu 6 lipca 2020r przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zaganiu pobrali do badan probki wody w ramach nadzoru sanitarnego.

Sprawozdania z badai: NR OL-LMiP-708-712/2020 z dnia 08.07.2020r; NR OL-
LMiP-706-707/2020;NR OL-LMiP-715-718/2020;NR OL-LMiP-709-712/2020 z dnia
17.07.2020r wykonanych w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze. Analiza wykazala, iz woda odpowiada wymaganiom okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda

na pltywalniach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu majac na uwadze powyzsza analize
stwierdza, ze Arena Zagan Sp. z 0.0., 68-100 Zagan ul. Kochanowskiego prowadzita oceng
jakosci wody na Plywalni Krytej ,, ARENA ,, zgodnie z wymaganiami obowiazujgcych
przepisébw oraz w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne oséb korzystajgcych
z ptywalni. Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiarow, woda na Ptywalni
., ARENA” w Zaganiu w tym doprowadzana na plywalni¢ spelnia wymagania
mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone w zatacznikach Nr 1 i 2 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac

woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).
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Zgodnie z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnig
na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w obiekcie w miejscu widocznym oraz na stronie

internctowej www.arena.zagan.pl umieszcza komunikat, w ktérym informuje o ostatniej

zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody na ptywalni dokonanej przez wlasciwego inspek/tuf'a

sanitarnego.

Otrzymuje:
Adresat.
. Afa HK w/m
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